Proyecto PEDREGER Contacto Prueba

Persona a cargo Prueba Fecha Prueba

CALCULO DEL CONSUMO CONSTANTE A LO LARGO DEL ANO

ADVERTENCIAS AL DIMENSIONADO

Consumo Amp-
Hora

Potencia AC Ciclo diario Ciclo semanal Rendimiento de Tensién nominal
(W) (horas/dia) (dias/semana) conversion del sistema (V)

Descripcion de la Carga Ne de Cargas Intensidad (A) Tension (V)

(Ah/dia)
CARGAS EN AC

TUBO/FUOSTE 36 W 4 0,16 220 140,80 0,5 7 0,9 12 6,52

V. 1 0,70 220 LT 5,0 7 0,9 22 T
0,00 12 0
0,00 12 0
0,00 12 0
0,00 12 0
0,00 12 0
0,00 12 0

CARGAS EN DC

TUBO/FUOSTE 18 W 2 15 12 EoC00 0,5 7 0,9 12 iz

TUBO/FUOSTE 18 W 1 1,5 12 18,00 5,0 7 0,9 12 8,33

RADIO C.D. 1 2 12 Za 0 6,0 7 0,9 =2 Lzl
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0

Poten(t‘:ll:)Total 37 2’ 80 Con(f:[:‘r/\:i:;)tal 10 1’ 15
POt:':i:: > Potenci(a‘lNA;C Total TenSié';:°mi“al Intensidad pico (A) Cons:lr:'r/\:i'al'otal r::(;:itr:ire(::o r::(;:itr:ire(::o Corc\:t::::i::tal
(W) Sistema (V) de cableado de la bateria (Ah/dia)
78 294,80 12 31,07 101,15




