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Diseño bancada acumuladores 
estacionarios OPZS

PROYECTOS E 
INSTALACIONES SOLARES
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Diseño y cálculo 
realizado para 12 
elementos 6 OPZS 420

Peso total 408 Kg
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Estructura soldada formada por 
perfiles de acero galvanizado en 
caliente y protección en soldaduras 
con zincado en frío. Cuatro patas de 
apoyo y nivelación. Despegada del 
suelo 250 mm para limpieza.
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CALCULO

Acero límite elástico 250 Mpa
Cargas de 408 Kg repartidas en perfiles 
superiores.

Resultados: 
-Esfuerzos máximos: 63 Mpa
-Deformaciones máximas 0,89 mm


